
Buro voor Bouwkunde
Holevoetplein 301

3925 CA Scherpenzeel

Postbus 2
3925 ZG Scherpenzeel

 KVK
 BTW
 IBAN

32089610
810820705b01

NL 27 RABO 0382 4774 56

MAATVOERING IN HET WERK TE CONTROLEREN
ONDERDELEN CONSTRUCTIE VOLGENS OPGAVE CONSTRUCTEUR

UITVOERING VOLGENS GELDENDE BOUWBESLUIT
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vluchtrouteaanduiding, niet verlicht

handbrandmelder

paneel  brandmeld- en ontruimingsinstal latie

brandslanghaspel , lengte 20m

30 minuten brandwerende scheiding / rookwerende scheiding

S vluchtsluiting: deur onmiddel i jk zonder losse voorwerpen te openen

30 minuten brandwerende, zelfsluitende deur

incl. zij- en bovenl ichten

VOORGEVEL RECHTER ZI JGEVEL

DEFINITIEF ONTWERP

2105-02a

06-12-2022

NvO

1 : 100

ACHTERGEVEL

LINKER ZIJGEVEL

UITBREIDING KINDEROPVANG AAN
DE BOSRAND 25 TE WOUDENBERG

RENVOOI  BRANDVEIL IGHEID

 21-02-2023

wijzigingen 21-02-2023

compartimentering aangepast (geen slaapruimte in compartiment > 200m2):
- ruimte 0.19 is een apart (sub)brandcompartiment
- ruimte 0.27 is een apart (sub)brandcompartiment
- ruimten 0.14 + 0.15 + 0.16a + 0.17 + 0.18 vormen één (sub)brandcompartiment

weerstand tegen rookdoorgang:
de weerstand tegen rookdoorgang van een beschermd subbrandcompartiment
naar een ander subbrandcompartiment voldoet aan rookklasse Ra.

gemeente Woudenberg

Behoort bij het besluit van burgemeester en
wethouders van Woudenberg       d.d. 16/03/2023
                                                      nr. Z.339357
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